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Abstrak—Seiring dengan perkembangan teknologi, sistem 
otomasi saat ini juga dapat diaplikasikan pada bangunan yang 
dirancang serba otomatis (Building Automation System). PLC 
saat ini juga dapat melakukan komunikasi baik dengan PC 
maupun sesama PLC melalui jaringan internet (Industrial 
Ethernet). Dengan menggunakan jaringan internet, melakukan 
konfigurasi, pemrograman ulang dan mendiagnosa kesalahan 
dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat dan praktis. Selain 
itu, pemantauan dan pengontrolan PLC melalui sistem SCADA 
menggunakan jaringan internet juga dapat dilakukan. Tujuan 
dari tugas akhir ini adalah mendesain dan mengkonfigurasi 
PLC Siemens S7-200 beserta modul CP 243-1 agar dapat 
diintegrasikan dan diaplikasikan untuk otomasi pada model 
bangunan yang dapat mengontrol suhu ruangan, 
penerangan/lampu, dan keamanan model bangunan. Pengujian 
komunikasi antara PC dengan PLC, PLC dengan PLC serta 
pengiriman pesan informasi e-mail melalui jaringan internet 
juga dilakukan. Sebagai hasilnya, PLC Siemens S7-200 beserta 
modul CP 243-1 dapat digunakan untuk sistem otomasi pada 
model bangunan, dapat melakukan komunikasi antara PC 
dengan PLC, PLC dengan PLC dalam waktu kurang dari 1 
detik baik untuk jaringan lokal maupun antar jaringan. Sistem 
tersebut juga dapat melakukan pengiriman pesan informasi 
melalui e-mail. 
 
Kata Kunci—Building Automation System, Industrial 
Ethernet, PLC, Sistem SCADA 
I. PENDAHULUAN 
ENGGUNAAN sistem otomasi hingga saat ini, banyak 
digunakan pada industri-industri berkembang yang 
sistem produksinya menghasilkan ribuan produk. Tetapi, 
seiring dengan perkembangan teknologi, sistem otomasi 
tersebut tidak hanya digunakan pada industri saja, tetapi juga 
dapat digunakan pada bangunan-bangunan yang dirancang 
untuk serba otomatis (Building Automation System). 
Pada bangunan otomatis, sistem yang dapat diatur 
otomasinya meliputi sistem penerangan, sistem pendinginan 
ruangan dan sistem keamanan bangunan. Beberapa sistem 
otomasi tersebut, kemudian dapat dipantau dan dikontrol 
menggunakan SCADA melalui jaringan internet, sehingga 
pemilik bangunan yang memiliki bangunan lebih dari satu 
dapat melakukan pemantauan dan pengontrolan beberapa 
bangunan dimanapun dan kapanpun asalkan terdapat 
jaringan internet. 
Dengan menggunakan PLC Siemens, sistem otomasi pada 
bangunan, pemantauan dan pengontrolan beberapa bangunan 
menggunakan SCADA melalui jaringan internet dapat 
dilakukan. Karena, PLC Siemens mempunyai modul 
ekspansi berupa modul internet CP 243-1 yang dapat 
melakukan komunikasi antara PC ataupun PLC melalui 
jaringan internet. Selain itu, PLC Siemens dengan modul 
internet CP 243-1 juga dapat melakukan pengiriman e-mail 
sebagai pesan informasi, sehingga keamanan bangunan dan 
kecepatan mendapatkan informasi dapat terjamin. 
Paper ini disusun dengan sistematika sebagai berikut, bagian 
pendahuluan menjelaskan secara singkat latar belakang 
permasalahan. Kemudian bagian desain sistem yang meliputi 
desain sistem SCADA, desain model otomasi bangunan, 
desain komunikasi antar PLC dan pengiriman e-mail 
menggunakan PLC. Selanjutnya, pada bagian pengujian 
sistem akan dijelaskan mengenai pengujian sistem secara 
keseluruhan beserta hasil pengujian sistem. Dan paper ini 
ditutup dengan kesimpulan. 
II. DESAIN SISTEM 
Sistem otomatis yang dibuat merupakan sistem yang 
diaplikasikan untuk otomasi penerangan, pendinginan 
ruangan dan keamanan model bangunan. Selain itu, 
pemantauan dan pengontrolan model otomasi bangunan 
menggunakan Wonderware Intouch sebagai antarmuka 
manusia dengan sistem, proses komunikasi antar PLC dan 
pengiriman pesan melalui e-mail juga dilakukan. Berikut ini 
adalah diagram blok sistem secara keseluruhan. 
 
 
Gambar. 1 Blok diagram sistem secara keseluruhan. 
A. Desain Sistem SCADA 
Dari blok diagram pada gambar 1, bagian PC dapat dibagi 
menjadi 2 bagian utama, yaitu Wonderware Intouch dan 
DASSIDirect. 
 
1) Wonderware Intouch: Software yang digunakan untuk 
antarmuka manusia dengan sistem dimana pada software ini 
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dapat melakukan pemantauan dan pengontrolan pada 
masing-masing model otomasi bangunan. Untuk desain 






























Gambar. 2 Desain antarmuka manusia dengan sistem pada sistem SCADA  
Dari gambar 2, pengguna harus log in sistem SCADA 
terlebih dahulu. Untuk akun pengguna dibagi menjadi 3, 
yaitu administrator yang mempunyai hak untuk melakukan 
pemantauan dan pengontrolan sistem serta mengirim pesan 
informasi keadaan bangunan melalui e-mail, supervisor yang 
mempunyai hak untuk melakukan pemantauan dan 
pengontrolan sistem dan operator yang hanya dapat 
melakukan pemantauan. 
Setelah log in, terdapat menu utama untuk melakukan 
pemantauan atau pengontrolan model otomasi bangunan 
baik Surabaya maupun Jakarta dan trend suhu bangunan 
untuk melihat perubahan suhu pada model otomasi 
bangunan. Dalam melakukan pemantauan, dapat melihat 
kondisi sistem pada model otomasi bangunan meliputi 
sistem penerangan, sistem pendinginan ruangan dan sistem 
keamanan bangunan dari bahaya kebakaran dan pencurian. 
Untuk pengontrolan, hanya dapat mengontrol aktifasi sistem 
secara keseluruhan, aktifasi sistem penerangan dan sistem 
pendinginan. Gambar 3 menunjukan tampilan antarmuka 
manusia dengan model otomasi bangunan dalam sistem 
SCADA. 
2) DASSIDirect: Software tambahan dari Wonderware 
Intouch yang digunakan untuk protokol komunikasi antara 
PC dengan PLC. Pada bagian DASSIDirect perlu 
dikonfigurasi alamat IP yang digunakan, device group dan 
device item yang berisi semua input dan output yang 
digunakan Wonderware Intouch untuk melakukan 
pemantauan dan pengontrolan pada PLC Siemens S7-200 
baik untuk model otomasi bangunan Surabaya maupun 
Jakarta. Untuk konfigurasi alamat IP yang digunakan sama 
seperti konfigurasi modul internet CP 243-1 untuk masing-
masing model otomasi bangunan, sedangkan device group 
perlu dibedakan untuk masing-masing model otomasi 
bangunan (Surabaya menggunakan SIEMENS_S dan Jakarta 
menggunakan SIEMENS_J). 
 
Gambar. 3 Tampilan sistem SCADA untuk model otomasi bangunan 
Surabaya dan Jakarta 
B. Desain Model Otomasi Bangunan 
Pada bagian model otomasi bangunan baik Surabaya 
maupun Jakarta pada gambar 1, dapat dibagi menjadi 2 
bagian pula, yaitu modul internet CP 243-1 dan PLC 
Siemens S7-200. 
1) Modul internet CP 243-1: Modul ekspansi yang 
digunakan agar PLC Siemens S7-200 dapat diakses melalui 
jaringan internet. Konfigurasi yang dilakukan pada modul ini 
adalah penentuan alamat IP, subnet mask dan alamat 
gateway. Karena pada tugas akhir ini PLC Siemens S7-200 
digunakan untuk komunikasi, maka perlu dibedakan 
konfigurasi koneksi jaringan yang digunakan, baik PC, PLC 
Siemens S7-200 model otomasi bangunan Surabaya maupun 
Jakarta. Untuk konfigurasi koneksi jaringan PC dan modul 
internet CP 243-1 dapat dilihat pada tabel 1. 
 
Tabel 1. 
Konfigurasi koneksi jaringan PC dan modul internet CP 243-1 










Subnet Mask 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0 
Gateway 
Address 
192.168.136.1 192.168.136.1 192.168.136.1 
 
Selain itu, untuk dapat menggunakan fitur e-mail pada 
PLC Siemens S7-200, maka perlu dikonfigurasi SMTP 
server, alamat e-mail yang dituju dan pesan yang akan 
dikirim. Untuk sistem ini, SMTP server yang digunakan 
menggunakan bantuan software XAMPP. Berikut ini adalah 
konfigurasi e-mail pada PLC Siemens S7-200. 
Alamat e-mail : admin@localhost 
SMTP server 1 : 192.168.136.143 
Port SMTP server 1 : 25 
SMTP server 2 : 192.168.136.143 
Port SMTP server 2 : 25 
2) PLC Siemens S7-200: sebagai pusat pengendali sistem 
yang ada pada model otomasi bangunan baik Surabaya 
maupun Jakarta. Sistem otomatis yang dikendalikan PLC ini 
adalah sistem penerangan, sistem pendinginan ruangan, dan 
sistem keamanan bangunan dari bahaya kebakaran dan 
pencurian. Selain itu, dengan adanya modul ekspansi CP 
243-1, dapat melakukan pengiriman informasi keadaan 
model bangunan melalui e-mail.  
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Untuk sistem penerangan pada model otomasi bangunan 
dibedakan menjadi penerangan model bangunan dan taman. 
Untuk penerangan bangunan, sistem akan aktif berdasarkan 
RTC (Real Time Clock) pada PLC Siemens S7-200 dan 
dikonfigurasi agar aktif pada jam 5 pagi hingga jam 10 
malam, sedangkan penerangan taman akan aktif karena 
adanya inputan sensor cahaya LDR yang mendeteksi kurang 
tidaknya cahaya disekitar sensor. Untuk sistem pendinginan 
ruangan diatur oleh sensor LM 35 yang mendeteksi suhu dan 
kipas yang mendinginkan ruangan. Untuk keamanan 
bangunan dari bahaya kebakaran, sistem pemadam 
kebakaran akan aktif karena adanya sensor asap MQ-2 yang 
mendeteksi asap. Dan yang terakhir untuk keamanan 
bangunan dari bahaya pencuri, sistem keamanan akan aktif 
karena adanya modul PIR yang mendeteksi pergerakan dari 
perubahan suhu disekitar daerah jangkauan modul PIR. 
C. Desain Komunikasi Antar PLC 
Dalam melakukan komunikasi antar PLC Siemens S7-
200, perlu menambahkan software Wonderware Intouch 
sebagai perantara. Penggunaan Wonderware Intouch sebagai 
perantara dilakukan karena PLC Siemens tipe S7-200 hanya 
dapat dikonfigurasi menjadi client dan perlu adanya server 
yang terdapat pada tipe S7-300 keatas. Untuk dapat 
memahami komunikasi antar PLC Siemens S7-200, berikut 
adalah blok diagramnya. 
 
 
Gambar. 4 Blok diagram komunikasi antar PLC Siemens S7-200 
 
Berdasarkan blok diagram pada gambar 4, input yang 
terdapat pada PLC A dihubungkan dengan Wonderware 
Intouch yang diberi script, dan output-nya dihubungkan 
dengan output pada PLC B, sehingga output pada PLC B 
akan aktif sesuai dengan keadaan input yang ada. Berikut ini 
adalah script yang digunakan agar output aktif sesuai dengan 
keadaan input. 
If input == 1 then 
  output = 1; 
else 
  output = 0; 
endif; 
D. Pengiriman E-mail Menggunakan PLC Siemens S7-
200 
Pengiriman e-mail difungsikan untuk memberikan 
informasi apabila pada model otomasi bangunan baik 
Surabaya dan Jakarta terjadi kebakaran atau pencurian. 
Selain itu, pengiriman e-mail juga difungsikan untuk 
mengirim keadaan model otomasi bangunan, sensor dan 
aktuator apa saja yang aktif. Dan dari semua informasi 
bangunan melalui e-mail, akan dikirimkan pada akun e-mail 





III. PENGUJIAN SISTEM 
Berikut ini adalah hasil pengujian sistem yang telah 
dibuat: 
A. Pengujian akun pengguna 
Pengujian akun pengguna dilakukan untuk menguji hak-
hak yang diberikan untuk setiap akun pengguna. Untuk 
sistem ini, akun yang terdaftar ada 3, administrator, 
supervisor dan operator. Berikut ini adalah hak-hak yang 
diberikan untuk 3 akun tersebut. 
 
Tabel 2. 
Perbedaan hak akun administrator, supervisor dan operator. 
Hak Administrator Supervisor Operator 
Monitoring 
bangunan 
Ya Ya Ya  
Kontrol 
bangunan 




Ya Tidak  Tidak  
 
B. Pengujian sistem otomasi pada model bangunan 
Pengujian ini dilakukan untuk menguji semua sistem 
otomasi yang terdapat pada model otomasi bangunan 
meliputi sistem penerangan bangunan dan taman, sistem 
pendinginan ruangan, dan sistem keamanan bangunan dari 
bahaya kebakaran dan pencuri. Dari semua sistem otomasi 
yang terdapat pada model otomasi bangunan, telah berhasil 
diaktifkan sesuai dengan kondisi dan kegunaannya masing-
masing. Untuk pengujian sistem penerangan bangunan dan 
taman dapat dilihat pada gambar 5, untuk pengujian sistem 
pendinginan ruangan dapat dilihat pada gambar 6, dan untuk 
pengujian sistem keamanan bangunan dari kebakaran dan 
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Gambar. 5 Pengujian sistem penerangan model bangunan 
 
 
Gambar. 6 Pengujian sistem penerangan taman 
 
 
Gambar. 7 Pengujian sistem pendinginan ruangan 
 
 
Gambar. 8 Pengujian sistem keamanan bangunan dari bahaya kebakaran 
 
Gambar. 9 Pengujian sistem keamanan bangunan dari bahaya pencuri 
C. Pengujian komunikasi antara PC dengan PLC 
Untuk pengujian komunikasi antara PC dengan PLC 
dilakukan dengan melihat tampilan antarmuka manusia 
dengan sistem dalam sistem SCADA. Berikut ini adalah 




Gambar. 10 Pengujian komunikasi PC dengan PLC 
Pengujian komunikasi PC dengan PLC juga dilakukan 
dengan cara melihat kecepatan transfer data baik dalam 
jaringan lokal maupun antar jaringan. Pengujian dilakukan 
dengan cara melihat perubahan output pada jendela 
Wonderware Intouch ketika input ditekan dan dihitung 
kecepatan transfer datanya menggunakan script. Berikut ini 
adalah script yang digunakan untuk melihat kecepatan 
transfer data. 
IF inputI == 1 THEN 
    waktu1 = $Msec; 
ENDIF; 
IF outputI == 1 THEN 
    waktu2 = $Msec; 
ENDIF; 
Dan hasil pengujian untuk kecepatan transfer data PC ke 
PLC baik untuk jaringan lokal maupun antar jaringan sama-
sama memiliki kecepatan dibawah 1 detik. Berikut ini adalah 
tabel hasil pengujian kecepatan transfer data untuk jaringan 












Pengujian kecepatan transfer data PC-PLC dalam jaringan lokal 











Rata-rata 113 ms 
 
Tabel 4. 
Pengujian kecepatan transfer data PC-PLC antar jaringan. 











Rata-rata 118,4 ms 
 
D. Pengujian komunikasi antar PLC 
Pengujian komunikasi antar PLC Siemens S7-200 
dilakukan dengan cara melihat kecepatan transfer data dari 
PLC A ke PLC B baik untuk jaringan lokal maupun antar 
jaringan. Untuk pengujian kecepatan transfer data dari PLC 
A ke PLC B baik untuk jaringan lokal maupun antar 
jaringan, hasilnya sama-sama memiliki nilai dibawah 1 detik 
juga. Berikut ini adalah gambar hasil pengujian kecepatan 
transfer data dari PLC A ke PLC baik untuk jaringan lokal 
maupun antar jaringan. 
 










E. Pengujian pengiriman e-mail 
Pengujian pengiriman e-mail dilakukan dengan cara 
membaca pesan e-mail yang dikirimkan. Untuk membaca 
pesan e-mail yang dikirimkan, perlu menggunakan bantuan 
software Microsoft Outlook. Pada Microsoft Outlook perlu 
dikonfigurasi pada bagian akun e-mailnya menjadi 
yefta@localhost.com. Pada gambar 10 menunjukkan hasil 
pengiriman e-mail untuk informasi kebakaran dan pencurian, 
sedangkan pada gambar 11 menunjukkan hasil pengiriman e-
mail informasi model bangunan Surabaya. 
 
 
Gambar. 13 Pengujian pengiriman e-mail untuk informasi kebakaran 
  
 
Gambar. 14 Pengujian pengiriman e-mail untuk informasi pencurian 
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IV.  KESIMPULAN 
Kesimpulan yang didapat dari pengerjaan tugas akhir 
Sistem SCADA Berbasis Internet untuk Model Otomasi 
Bangunan ini adalah sebagai berikut: 
 Wonderware Intouch sebagai antarmuka manusia 
dengan PLC Siemens S7-200 dapat melakukan pemantauan 
pada semua jenis input, output maupun variabel-variabel 
tertentu, sedangkan untuk pengontrolan hanya dapat 
mengontrol memori dan output pada PLC Siemens S7-200. 
 PLC Siemens S7-200 dengan modul internet CP 243-1 
dapat berkomunikasi dengan PC baik untuk jaringan lokal 
maupun antar jaringan yang sama-sama menghasilkan waktu 
kurang dari 1 detik. 
 Dengan menggunakan Wonderware Intouch sebagai 
perantara, komunikasi antar PLC Siemens S7-200 dapat 
dilakukan, dan kecepatan komunikasi baik untuk jaringan 
lokal maupun antar jaringan juga sama-sama menghasilkan 
waktu kurang dari 1 detik. 
 PLC Siemens S7-200 dengan modul internet CP 243-1 
dapat dikonfigurasi untuk mengirimkan e-mail dengan 
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